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排污许可证
（副本）
中华人民共和国环境保护部监制
宁夏回族自治区环境保护厅印制
持证须知
一、本证根据《排污许可证管理暂行规定》及相关文件制定和发放。
二、本证应包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。
三、持证单位应严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。
四、持证单位应配合县级以上环境保护主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。
五、持证单位应按照《排污许可证管理暂行规定》申请变更、延续或者补发排污许可证。
六、禁止涂改、伪造本排污许可证。禁止以出租、出借、买卖或其他方式转让本排污许可证。

排污许可证

副本
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证书编号：916400006842364195001P
单位名称：神华国能宁夏煤电有限公司
注册地址：宁夏灵武市宁东镇回民巷
行业类别：火力发电
生产经营场所地址：宁夏灵武市宁东镇回民巷
组织机构代码证：
统一社会信用代码：916400006842364195
法定代表人：于建民
技术负责人：陈磊
固定电话：09517682207  移动电话：18695252207
有效期限：自2017年06月15日起至2020年06月14日止
发证机关：（公章）宁夏回族自治区环境保护厅
发证日期：2017年06月15日
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一、排污单位基本情况
（一）排污单位基本信息
表1  排污单位基本信息表

	单位名称
	神华国能宁夏煤电有限公司
	注册地址
	宁夏灵武市宁东镇回民巷

	邮政编码
	750410
	生产经营场所地址
	宁夏灵武市宁东镇回民巷

	行业类别
	火力发电
	投产日期
	2010-12-30

	生产经营场所中心经度
	106º 41′ 31″
	生产经营场所中心纬度
	38º 3′ 31″

	组织机构代码
	
	统一社会信用代码
	916400006842364195

	技术负责人
	陈磊
	联系电话
	18695252207

	所在地是否属于重点区域
	☑是

□否
	
	

	主要污染物类别
	☑废气☑废水

	主要污染物种类
	☑颗粒物

☑SO2

☑NOx

□VOCs

☑其他特征污染物（氨,汞及其化合物,林格曼黑度）
	☑COD

☑氨氮

☑其他特征污染物（悬浮物,嗅和味,pH值,总汞,总镉,总砷,总铅,流量）

	大气污染物排放形式
	☑有组织

☑无组织
	废水污染物排放规律
	☑连续排放，流量稳定☑间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 

	大气污染物排放执行标准名称
	火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB14554-93

	水污染物排放执行标准名称
	污水综合排放标准GB 8978-1996


（二）主要产品及产能
表2 主要产品及产能信息表

	序号
	主要生产单元名称
	主要工艺名称（1）
	生产设施名称（2）
	生产设施编号
	设施参数（3）
	其他设施信息
	产品名称（4）
	生产能力（5）
	计量单位（6）
	设计年生产时间（h）（7）
	其他产品信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	参数名称
	设计值
	计量单位
	其他设施参数信息
	
	
	
	
	
	
	

	1

2号机组

锅炉及发电系统

发电机

MF0002

输出功率

660

MW

/

电

363000

万kWh

5500

/

煤粉锅炉

MF0001

最大连续蒸发量

2141

t/h

/

2

1号机组

锅炉及发电系统

发电机

MF0003

输出功率

660

MW

/

电

363000

万kWh

5500

/

煤粉锅炉

MF0004

最大连续蒸发量

2141

t/h

/

3

公用单元

装卸系统

火车受料槽

MF0005

其他

20000

t

以天为单位

4

公用单元

储存系统

条形煤场

MF0006

储量

180000

t

/

5

公用单元

运输系统

输送皮带

MF0007

出力

300

t/h

6

公用单元

循环冷却系统

直接空冷塔

MF0008

出力

3353760

m3/h

7

公用单元

辅助系统

灰库

MF0009

容积

4500

m3

/

8

公用单元

辅助系统

石膏库房

MF0010

容积

2000

m3

/

9

公用单元

辅助系统

液氨罐

MF0011

其他

185

t

10

公用单元

辅助系统

石灰石粉仓

MF0012

其他

520

m3

11

2号机组

备料系统

磨煤机

MF0014

出力

66

t/h

磨煤机

MF0016

出力

66

t/h

磨煤机

MF0018

出力

66

t/h

磨煤机

MF0015

出力

66

t/h

磨煤机

MF0013

出力

66

t/h

磨煤机

MF0017

出力

66

t/h

12

1号机组

备料系统

磨煤机

MF0022

出力

66

t/h

磨煤机

MF0021

出力

66

t/h

磨煤机

MF0019

出力

66

t/h

磨煤机

MF0023

出力

66

t/h

磨煤机

MF0020

出力

66

t/h

磨煤机

MF0024

出力

66

t/h




（三）主要原辅材料及燃料
表3  主要原辅材料及燃料信息表
	序号
	种类（1）
	名称（2）
	年最大使用量
	计量单位（3）
	硫元素占比
	有毒有害成分及占比（4）
	其他信息

	原料及辅料

	1

辅料

烧碱

3000

t/a

0

/

烧碱浓度30%

2

辅料

助凝剂

5

t/a

0

0

分子量大于500%

3

辅料

氨水

20

t/a

0

0

浓度大于25%

4

辅料

脱硝催化剂

88

t/a

0

/

含重金属，属于危险废物，每4-5年更换一次

5

辅料

石灰石

131000

t/a

0

/

碳酸钙含量大于91%

6

辅料

盐酸

162

t/a

0

/

盐酸含量30%

7

辅料

液氨

2491

t/a

0

/

氨含量大于99.6%

8

辅料

混凝剂

5

t/a

0

0

氧化铝大于29%



	燃料

	序号
	燃料名称
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	热值(MJ/kg、MJ/m3)
	年最大使用量（万t/a、万m3/a）
	其他信息

	1

烟煤

23

0.85

34.8

18.2

356




（四）产排污节点、污染物及污染治理设施
表4  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	生产设施编号
	生产设施名称（1）
	对应产污环节名称（2）
	污染物种类（3）
	排放形式（4）
	污染治理设施
	有组织排放口编号（6）
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	

	1

MF0004

煤粉锅炉

锅炉烟气

二氧化硫

有组织

TA001

喷淋塔

石灰石-石膏湿法

是

/

DA001

是

主要排放口

/

2

MF0004

煤粉锅炉

锅炉烟气

氮氧化物

有组织

TA002

脱硝系统

SCR

是

/

DA001

是

主要排放口

/

3

MF0004

煤粉锅炉

锅炉烟气

烟尘

有组织

TA003

除尘器

静电除尘＋湿法脱硫

是

/

DA001

是

主要排放口

/

4

MF0001

煤粉锅炉

锅炉烟气

氮氧化物

有组织

TA004

脱硝系统

SCR

是

/

DA002

是

主要排放口

/

5

MF0001

煤粉锅炉

锅炉烟气

烟尘

有组织

TA005

除尘器

静电除尘＋湿法脱硫

是

/

DA002

是

主要排放口

/

6

MF0001

煤粉锅炉

锅炉烟气

二氧化硫

有组织

TA006

喷淋塔

石灰石-石膏湿法

是

/

DA002

是

主要排放口

/

7

MF0006

条形煤场

储煤设施

粉尘

无组织

TA007

除尘措施

防风抑尘网

是

/

/

8

MF0009

灰库

灰库

粉尘

无组织

TA008

除尘器

其他

是

负压风机

/

9

MF0007

输送皮带

输煤转运站

粉尘

无组织

TA009

除尘器

其他

是

无动力除尘器

/

10

MF0004

煤粉锅炉

锅炉烟气

汞及其化合物

有组织

协同处置

DA001

是

主要排放口

11

MF0011

液氨罐

氨区

氨

无组织

喷淋系统

12

MF0004

煤粉锅炉

锅炉烟气

林格曼黑度

有组织

协同处置

DA001

是

主要排放口

13

MF0001

煤粉锅炉

锅炉烟气

汞及其化合物

有组织

协同处置

DA002

是

主要排放口

14

MF0001

煤粉锅炉

锅炉烟气

林格曼黑度

有组织

协同处置

DA002

是

主要排放口




表5  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	排放去向（3）
	排放规律（4）
	污染治理设施
	排放口编号（6）
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	

	1

锅炉补给水处理废水

pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）

不外排

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

TW001

工业废水处理系统

絮凝或混凝沉淀,澄清,酸碱中和

是

/

h回收至回用水池，回用至栈桥冲洗、脱硫系统补水等

2

输煤系统废水

悬浮物

不外排

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

TW002

含煤废水处理系统

絮凝或混凝沉淀,澄清,膜过滤法

是

/

回用至栈桥冲洗、煤场喷洒

3

脱硫废水

总汞,总镉,总砷,总铅,pH值,流量

其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

TW003

脱硫废水处理系统

絮凝或混凝沉淀,澄清,酸碱中和

是

DW001

是

设施或车间废水排放口

回用至灰库拌湿

4

主厂房杂用水,循环冷却系统排水,脱硝废水

pH值,悬浮物

不外排

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

TW004

工业废水处理系统

絮凝或混凝沉淀,澄清,酸碱中和

是

/

回用至煤场、脱硫系统等

5

生活污水

悬浮物,氨氮（NH3-N）,嗅和味

不外排

连续排放，流量稳定

TW005

生活污水处理系统

生物接触氧化

是

/

回用至全厂绿化等




（五）排污权使用和交易信息
	/


注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。
二、大气污染物排放
（一）排放口
表6  大气排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度
（m）
	排气筒出口内径
（m）
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	1

DA001

林格曼黑度,汞及其化合物,烟尘,氮氧化物,二氧化硫

106°41′3″

38°3′32″

240

7.5

/

2

DA002

汞及其化合物,氮氧化物,烟尘,二氧化硫,林格曼黑度

106°41′3″

38°3′32″

240

7.5

/




（二）有组织排放许可限值
表7  大气污染物有组织排放

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值

（mg/Nm3）
	许可排放速率限值
(kg/h)
	许可年排放量限值（t/a）
	承诺更加严格排放浓度限值

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	1

DA001

林格曼黑度

1

/

/

/

/

/

/

/

2

DA001

二氧化硫

50

/

/

/

/

/

/

35

3

DA001

汞及其化合物

0.03

/

/

/

/

/

/

/

4

DA001

氮氧化物

100

/

/

/

/

/

/

50

5

DA001

烟尘

20

/

/

/

/

/

/

10

6

DA002

氮氧化物

100

/

/

/

/

/

/

50

7

DA002

烟尘

20

/

/

/

/

/

/

10

8

DA002

林格曼黑度

1

/

/

/

/

/

/

/

9

DA002

汞及其化合物

0.03

/

/

/

/

/

/

/

10

DA002

二氧化硫

50

/

/

/

/

/

/

35



	一般排放口

	

	全厂有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	颗粒物

264

264

264

/

/

SO2

924

924

924

/

/

NOx

1320

1320

1320

/

/

VOCs

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	

	一般排放口备注信息

	

	全厂有组织排放总计备注信息

	


注：1、“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

（三）特殊情况下许可限值
表8  特殊情况下大气污染物有组织排放
	排放口类型
	污染物种类
	许可排放时段
	许可排放浓度限值（mg/Nm3）
	许可日排放量限值（kg/d）
	许可月排放量限值（t/m）

	环境质量限期达标规划要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	重污染天气应对要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/




	冬季污染防治其他备注信息

	

	其他特殊情况备注信息

	按照重污染天气应急预案执行


注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情

（四）无组织排放许可条件
表9  大气污染物无组织排放

	序号
	无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊时段许可排放量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/Nm3）
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	1

MF0011

氨区

氨

恶臭污染物排放标准GB14554-93

1.5

/

/

/

/

/

/

2

MF0006

储煤设施

粉尘

除尘措施

大气污染物综合排放标准GB16297-1996

1

/

/

/

/

/

/

/

3

MF0009

灰库

粉尘

除尘器

大气污染物综合排放标准GB16297-1996

1

/

/

/

/

/

/

/

4

MF0007

输煤转运站

粉尘

除尘器

大气污染物综合排放标准GB16297-1996

1

/

/

/

/

/

/

/



	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/




（五）排污单位大气排放总许可量
表10  企业大气排放总许可量
	序号
	污染物种类
	第一年（t/a）
	第二年（t/a）
	第三年（t/a）
	第四年（t/a）
	第五年（t/a）

	1

颗粒物

264

264

264

/

/

2

SO2

924

924

924

/

/

3

NOx

1320

1320

1320

/

/

4

VOCs

/

/

/

/

/




	企业大气排放总许可量备注信息

	


注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放
（一）排放口
表11  废水直接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标
	其他信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	1

DW001

106°41′37″

38°3′29″

其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

/




表12 废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口
编号
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)

	


（二）排放许可限值
表13  废水污染物排放

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值（mg/L）
	许可年排放量限值（t/a）

	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	CODcr

/

/

氨氮

/

/



	一般排放口

	

	设施或车间废水排放口

	1

DW001

总汞

0.05

/

/

/

/

/

2

DW001

流量

/

/

/

/

/

/

3

DW001

总镉

0.1

/

/

/

/

/

4

DW001

总铅

1.0

/

/

/

/

/

5

DW001

pH值

6-9

/

/

/

/

/

6

DW001

总砷

0.5

/

/

/

/

/



	全厂排放口总计

	全厂排放口总计
	CODcr

/

/

/

/

/

氨氮

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	

	一般排放口备注信息

	

	设施或车间废水排放口备注信息

	/

	全厂排放口备注信息

	/


注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。
（三）特殊情况下许可限值
表14  特殊情况下废水污染物排放

	序号
	排污口编号
	许可排放时段
	许可排放浓度限值（mg/L）
	许可排放量限值（kg/d）
	其他信息

	


注：特殊情况指环境质量限期达标规划等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况。 

四、环境管理要求
（一）自行监测
表15  自行监测及记录表

	序号
	污染源

类别
	排放口

编号
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法
	其他信息

	1

废气

DA001

林格曼黑度,烟气流速,烟气温度,烟气压力,二氧化硫,氮氧化物,烟尘,汞及其化合物,氧含量

二氧化硫

自动

是

雪迪龙SCS-900

#1CEMS小屋

是

非连续采样 至少3个

固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011

2

废气

DA001

林格曼黑度,烟气流速,烟气温度,烟气压力,二氧化硫,氮氧化物,烟尘,汞及其化合物,氧含量

氮氧化物

自动

是

雪迪龙SCS-900

#1CEMS小屋

是

非连续采样 至少3个

固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014

3

废气

DA001

林格曼黑度,烟气流速,烟气温度,烟气压力,二氧化硫,氮氧化物,烟尘,汞及其化合物,氧含量

林格曼黑度

手工

非连续采样 至少3个

其他

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

4

废气

DA001

林格曼黑度,烟气流速,烟气温度,烟气压力,二氧化硫,氮氧化物,烟尘,汞及其化合物,氧含量

汞及其化合物

手工

非连续采样 至少5个

1次/季

固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009

5

废气

DA001

林格曼黑度,烟气流速,烟气温度,烟气压力,二氧化硫,氮氧化物,烟尘,汞及其化合物,氧含量

烟尘

自动

是

雪迪龙SCS-900

#1CEMS小屋

是

非连续采样 至少3个

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157

6

废气

DA002

林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,烟尘,氧含量

汞及其化合物

手工

非连续采样 至少5个

1次/季

固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009

7

废气

DA002

林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,烟尘,氧含量

氮氧化物

自动

是

迪龙SCS-900

#2CEMS小屋

是

非连续采样 至少3个

固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014

8

废气

DA002

林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,烟尘,氧含量

林格曼黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

9

废气

DA002

林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,烟尘,氧含量

烟尘

自动

是

迪龙SCS-900

#2CEMS小屋

是

非连续采样 至少3个

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157

10

废气

DA002

林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,烟尘,氧含量

二氧化硫

自动

是

雪迪龙SCS-900

#2CEMS小屋

是

非连续采样 至少3个

固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011

11

废气

氨罐区周边

氨

氨

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 代替GB/T14668-93

12

废气

厂界

粉尘,总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）

粉尘

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

其他

13

废水

DW001

pH值,总汞,总镉,总砷,总铅

流量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/月

/

14

废水

DW001

pH值,总汞,总镉,总砷,总铅

总汞

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/月

水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87

15

废水

DW001

pH值,总汞,总镉,总砷,总铅

总镉

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/月

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87

16

废水

DW001

pH值,总汞,总镉,总砷,总铅

总砷

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/月

水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87

17

废水

DW001

pH值,总汞,总镉,总砷,总铅

总铅

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/月

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87

18

废水

DW001

pH值,总汞,总镉,总砷,总铅

pH值

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/月

水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86




（二）环境管理台账记录
表16  环境管理台账记录表

	序号
	设施类别
	操作参数
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	1

生产设施

基本信息

机组发电量，运行时间，耗煤量，入炉煤硫份、灰份、挥发份、热值等分析数据，机组运行记录

机组相关数据每日统计，运行随时记录，煤质按天统计

电子台账+纸质台账

/

2

污染防治设施

监测记录信息

废水手工监测记录，分析日期，分析方法，分析人员，分析结果等，废水运行工况，污泥产生量，废水设施维护记录；废气在线仪表运行维护记录

每天记录，每月进行统计

电子台账+纸质台账

/

3

污染防治设施

其他环境管理信息

在线监测仪表故障报告，烟气在线曲线，环保月度报表、总结、机组环保设备启停报告、排污费缴纳情况

烟气在线曲线每周截图，烟气仪表及设施故障随时记录、上报，1次/月、实时记录

电子台账+纸质台账

/

4

污染防治设施

其他环境管理信息

脱硫脱硝运行时间，污染治理设施巡回检查记录，石灰石粉、液氨等原料消耗

每日每月统计

电子台账+纸质台账

/

5

污染防治设施

其他环境管理信息

氨罐维护记录，氨在线检漏仪维护记录；定期对氨罐区、无组织粉尘排放进行监测

维护每月1次，监测每季度1次

电子台账+纸质台账

6

污染防治设施

污染治理措施运行管理信息

①除尘DCS曲线：机组负荷、烟气量、引风机电流、原烟气颗粒物浓度、净烟气颗粒物浓度、烟气出口温度。

②记录除尘器运行时间、粉煤灰产生量、电场电压、输出电流情况等。

③巡检和维护：制订年度巡检和维护保养计划（包括巡检和保养维护的项目、频次等），记录巡检和保养维护的项目、运行状况、检修或保养时间、项目及方法等，发现异常时记录异常或事故发生时间和处理至修复持续时间及采取的处理措施。

DCS曲线：1次/月；

运行和巡检：1次/日

电子台账+纸质台账

7

污染防治设施

污染治理措施运行管理信息

①脱硝DCS曲线：机组负荷、烟气量、脱硝设施入口侧A侧NOx浓度、入口B侧NOx浓度、总排口NOx浓度、脱硝设施入口A侧氨流量、入口B侧氨流量、脱硝设施入口侧A侧烟气温度、入口B侧烟气温度。

②记录脱硝装置运行时间、氨消耗量、含氧量、脱硝效率等。

③巡检和维护：制订年度巡检和维护保养计划（包括巡检和保养维护的项目、频次等），记录巡检和保养维护的项目、运行状况、检修或保养时间、项目及方法等，发现异常时记录异常或事故发生时间和处理至修复持续时间及采取的处理措施。

DCS曲线：1次/月；

运行和巡检：1次/日

电子台账+纸质台账

8

污染防治设施

污染治理措施运行管理信息

①脱硫DCS曲线：机组负荷、烟气量、原烟气SO2浓度、净烟气SO2浓度、浆液循环泵电流、烟气出口温度、供浆泵电流或流量。

②记录脱硫设施运行时间、石灰石用量、去脱硫塔石灰石液流量、吸收塔浆液pH、脱硫效率、石膏产生量等。

③巡检和维护：制订年度巡检和维护保养计划（包括巡检和保养维护的项目、频次等），记录巡检和保养维护的项目、运行状况、检修或保养时间、项目及方法等，发现异常时记录异常或事故发生时间和处理至修复持续时间及采取的处理措施。

DCS曲线：1次/月；

运行和巡检：1次/日；

仪器校验：pH计1次/季度，密度计和液位计1次/年

电子台账+纸质台账




（三）执行（守法）报告
表17  执行（守法）报告信息表

	序号
	主要内容
	上报频次
	其他信息

	1

 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及达标判定分析； 7.排污费（环境保护税）缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题。 

 1.年度执行报告于次年1月15日之前上报； 2.半年执行报告包括主要内容的1、3、4、5、6项，每年7月15日之前上报； 3.季度执行报告包括主要内容的第6项及污染防治设施异常情况的报告，每年4月15日、10月15日之前上报。

。 

执行报告详细要求按照《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行




（四）信息公开

表18  信息公开表

	序号
	公开方式
	时间节点
	公开内容
	其他信息

	1

1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式  

及时公开，及时更新

1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。

按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。




（五）其他控制及管理要求
	无


五、许可证变更、延续记录

表19  许可证变更、延续记录表

	变更时间
	变更内容/事由
	变更前证书编号

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

六、其他许可内容
	/
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图1  生产工艺流程图
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图2  生产厂区总平面布置图
